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A hõszivattyúzás nem kizárólag gazdaságossági kérdés.
Figyelembe kell venni a kedvezõbb hõkomfortot, az ener-
getikai hatékonyságot, a fenntarthatósági, környezetvé-
delmi szempontokat is.
Energiafüggõségünket csökkenthetjük, ha idejében széleskö-
rûen megismerjük a hõszivattyús technológiát. E korszerû
fûtéstechnika alkalmazása a magyar gazdaság versenyképes-
ségét, exportképességét, munkahelyteremtõ és -megõrzõ ké-
pességét hosszú távon elõsegíti.
A hõszivattyús rendszerek (1. ábra) hatékonyságára, össze-
hasonlítására, illetve értékelésére szolgáló mutatószám az
SPF.
A mutatószám az angol nyelvû rövidítésbõl származik
(seasonal performance factor), magyar fordítása: szezonális-
teljesítmény-tényezõ. Dr. Büki Gergely nyomán átlagos fû-
tési tényezõnek is nevezzük. Az egy fûtési szezonban a hõszi-
vattyú által a fûtési rendszerbe bevitt energiamennyiség
[kWh] osztva a hõszivattyú és az ún. primeroldali szivattyú
(vagy ventilátor) által felvett villamosáram-fogyasztás össze-
gével [kWh]. Az SPF valós értékét mérések alapján lehet
meghatározni: a hõszivattyú által felvett villamosáram-fo-
gyasztás [kWh] és a hõszivattyú által leadott hõmennyiség
mérésével [kWh]. Egy teljes évben (idõszakban) mérni kell a
hõszivattyú által felvett villamosáram-fogyasztást [kWh] és a
hõszivattyú által leadott hõmennyiséget [kWh].
Az SPF várható értéke számítással is meghatározható. Az
SPF várható értéke számos adottságtól és körülménytõl függ,
pl. az adott épület funkciójától, használatától, a hõforrás és a
hõleadás mindenkori hõmérsékletszintjétõl, a hõlépcsõktõl, a
fûtési idõszaktól, a külsõ és a helyiségek belsõ hõmérsékleté-
tõl, a vezérléstõl, a szabályozástól, a hõszivattyús rendszer
tervezésének, kivitelezésének, üzememeltetésének (pl. szel-
lõzés, helyiség túlfûtés) és karbantartásának szakszerûségé-
tõl, a társadalmi szokásoktól, a fogyasztói magatartástól.
A tervezett hõszivattyú mûködési üzemóraszámának az
ellenõrzése a rendszerbe vagy a hõszivattyúba beépített
üzemóra-számlálóval, a szekunderoldali energia mérése hõ-
mennyiség-mérõvel történhet. Ezekkel az eszközökkel ellen-
õrizhetõvé válik a hõszivattyús rendszerek (berendezések)
minõségét jellemzõ SPF érték.
A villamos hõszivattyúk szerepe (példa)
Vegyük például azt az esetet, amikor a mûködtetõ energia
nem 100%-ban természeti állandó energiaforrásból, illetve
„tiszta”, megújuló energiaforrásból származik:
– ha a villamosenergia-termelés 7%-ban (kerekítve ennyi volt
Magyarországon 2010-ben) természeti állandó energiafor-
rásból (ReményiKároly akadémikus nyomán) illetve „tiszta”,
megújuló energiaforrásból származik, és
– a példabeli villamos hõszivattyú átlagos fûtési tényezõje
(SPF) = 4,0 (illetve 25%-ban villamos energiát és 75%-ban
környezeti energiát használ), akkor az említett hõszivattyú
25 × 0,07 + 75 = 1,75 + 75 77%-ban természeti közvetlen
energiaforrást illetve „tiszta”, megújuló energiaforrást hasz-
nosít.
Még két feltételezett számadattal javasolható a fenti számítás
elvégezése és az eredmény értékelése:
– ha a villamosenergia-termelés 20%-a megújuló energiafor-
rásból származik,
– és ha a villamos hõszivattyú átlagos fûtési tényezõje (SPF)
= 5,0.
Hõszivattyús rendszerek és jellemzõ
üzemmódjai
Geotermikus és hidrotermikus hõforrású hõszivattyúk elvi
vázlatait szemlélteti a következõ oldalon lévõ 2. ábra.
A hõszivattyús rendszerek üzemmódja elsõsorban a
hõelosztó rendszer által támasztott követelményektõl és a
hõforrástól függ (3. és 4. ábra).
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Geotermikus, hidrotermikus, légtermikus és hulladék
hõforrások hasznosítása hõszivattyúval
1
Komlós Ferenc2
1 Ez a cikk a Magyar Elektrotechnikai Egyesület „Villamos-
ság és Energia a Mezõgazdaságban” Munkabizottságának
ülésén elhangzott (2012. május 15-én, Budapest, VII., Ma-
dách Imre út 5. III. emelet, levezetõ elnök: dr. Sibalszky Zol-
tán úr, a MUBI vezetõje) „Hõenergia alapigé-
nyek a hõszivattyúk alkalmazása és a Heller-
terv célkitûzései tükrében” címû vetítettképes
elõadásnak a szerzõ által szerkesztett, rövidí-
tett változata folyóiratunk részére.
2 A szerzõ okl. épületgépész mérnök
1. ábra. A hõszivattyús rendszer elvi vázlata
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Speciális hõszivattyúk Magyarországon
Földgázmotoros és földgáztüzelésû abszorpciós hõszivattyúk
és az ún. légtermikus hõszivattyú, amely –5 °C külsõ hõmér-
sékletig központi fûtés és hmv készítés hõtermelésére alkal-
mazható, 5. ábra, lásd a következõ oldalon.
Új termék a hazai piacon: magyar hõszi-
vattyúcsalád
Az elmúlt évben (2011-ben) megjelent kb. 40 darab ún. növelt
hõmérsékletû, meglévõ, hagyományos radiátoros fûtési rend-
szerekhez és hulladékhõ hasznosítására is felhasználható,
magyar fejlesztésû és gyártású, kitûnõ minõségû, használati
mintaoltalommal védett
Vaporline® fantázianevû
hõszivattyú. A hõszivaty-
tyú a körfolyamatba épí-
tett váltószeleppel ren-
delkezik, így nemcsak
fûtéskor, hanem hûtéskor
is hatékonyan üzemeltet-
hetõ.
Ezek a villamos hõ-
szivattyúk a legújabb fej-
lesztésû, magas hõfok-
szintre optimalizált
kompresszorok alkalma-
zásával, geotermikus és hulladékhõ hõforrással maximum
63 °C-os elõremenõ fûtõvíz-hõmérsékleten, 63/57 °C-os hõ-
lépcsõvel is gazdaságosan mûködnek. 2011-ben például Pitva-
ros községben radiátoros fûtéssel rendelkezõ intézményeket
korszerûsítettek ezekkel a hõszivattyúkkal.
A korszerû hõszivattyús rendszer szinte minden meglévõ
melegvízüzemû központi fûtéshez csatlakoztatható. Különö-
sen elõnyös alacsony hõmérsékletû fûtések és magas hõmér-
sékletû hûtések, illetve kis exenergiájú rendszereknél.
Alkalmazásával emberbarát fûtési és hûtési rendszerek való-
síthatók meg. Ennél elõnyösebb megoldás fûtésre és hûtésre
jelenleg nem áll rendelkezésünkre.
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2. ábra. Földhõ (geotermikus) hõforrású zárt (1, 2, 3) és
nyitott rendszerû (4, 5), valamint hidrotermikus hõfor-
rású zárt (6) és nyitott (7) rendszerû hõszivattyúk elvi
vázlatai
[1, 2, 3: GCHP (Ground Coupled Heat Pumps); 4, 5:
GWHP (Groundwater Heat Pumps); 6, 7: SWHP (Surface
Water Heat Pumps)] Forrás: dr. Mádlné Szõnyi Judit: A
geotemikus energia. Készletek, kutatás, hasznosítás.
Grafon Kiadó. Nagykovácsi, 2006.
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4. ábra. Hõszivattyús rendszerek jellemzõ üzemmódjai.
Felsõ ábrarész: monovalens üzemmód
Középsõ ábrarész: bivalens – alternatív üzemmód
Alsó ábrarész: bivalens – parallel üzemmód
3. ábra. Levegõ/víz hõszivattyú elhelyezések és üzemmódváltása a bivalens pontnál, illetve
az átkapcsolási hõmérsékletnél (ún. alternatív-bivalens üzemmód). Forrás: DAIKIN cég
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Ajánlás
Fontos célunk, hogy energiahatékonyságunkat mielõbb je-
lentõsen növeljük, és ezáltal minõségi hõszivattyús rendsze-
rek épüljenek a magyarországi energiafogyasztók érdekében.
Ezért az átlagos fûtési tényezõ minimumértékét a jogsza-
bályba foglalt „H” tarifánál emeljük fel a jelenlegirõl 0,5-tel,
így az SPFminimum = 3,5 lesz, és terjesszük ki hûtésre is, vagyis
ne csak a fûtési idõszakban legyen érvényes. Az SPF értéke
alapján utólagos évenkénti elszámolással, három tarifa beve-
zetése lenne kívánatos (hûtésre is kiterjesztve): pl. 3,5–4,5
(jelenleginél nagyobb); 4,5 felett –5,5 (jelenlegi tarifa) és 5,5
felett (a jelenleginél kisebb).
Ismeretes, hogy a világpiaci kõolajár folyamatos növeke-
dése minden energiahordozóra kihat, így egyre nagyobb sze-
repet kap az energiatakarékosság és ugyanakkor egyre gaz-
daságosabbá válik a hõszivattyús rendszerû megújuló ener-
gia-felhasználás. Országunkban még „fehér folt” a növény-
házak fûtése és/vagy hûtése hõszivattyúval (6. ábra).
A megújuló energia új támogatási rendszerének (METÁR)
indulása után – 2013. január elseje után – vélelmezhetõ, hogy
lehet majd számítani a „fehér folt” megszüntetésére. Ugyan-
akkor a hõszivattyú import csökkentése mellett fontos nem-
zetgazdasági célunk a hõszivattyú export növelése.
A szakmai mûhelyekben ma már széles körben ismert az
ún. Heller-terv (2005-tõl). A projekt lényege, hogy hosszú
távon a gázkonvektorokat, a kazánokat és gázbojlereket,
valamint a villanybojlereket, továbbá az ún. „energiafaló lég-
kondikat” váltsa fel a tömegigényeket kielégítõ, különbözõ
kivitelû és üzemmódú, és elsõsorban geotermikus, hidroter-
mikus, légtermikus és hulladék (pl. csurgalékhéviz, távozó
levegõ) hõforrást hasznosító hõszivattyúk.
Ezeket Magyarországon kell gyártani, magyar munkaerõ-
vel kell az adott helyszínekre betervezni, telepíteni, szervi-
zelni, és a terméket, a szolgáltatást, valamint a technológiát
exportálni elsõsorban Közép-Kelet Európában. Kitûnõ mû-
szaki tulajdonságokkal rendelkezõ termékek alkalmazásával
– a hazai fejlesztésnek és gyártásnak köszönhetõen – kedvezõ
áron tehetõk energiahatékonyabbá az épületeink. A magyar
mérnökök egyik kiemelkedõ apostolának, Heller Lászlónak
mintegy hatvanöt éves tudományos mûve, amely hungarikum-
nak számít, a hõszivattyúipar megteremtésével tárgyiasod-
hatna az egész Kárpát-medencére kiterjedõ Wekerle-tervben
(kis- és középvállalkozások fejlesztését támogató magyar-
országi terv neve).
Dennis Meadows szerint van három fontos tudnivalónk
(angolból fordította: ifj. dr. Zlinszky János):
„– nem a technológián, hanem a társadalmon fog múlni, hogy
elkerüljük-e az összeomlást;
– olyan gyors fordulatra van szükség, hogy egyszerûen nincs
idõ új tudás feltalálására várni;
– a meglévõ tudást hosszú távon, tervezetten, folyamatosan
kell alkalmazni.”
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5. ábra. Légtermikus hõszivattyú (DX-rendszerû
villamos hõszivattyú)
Forrás: Greentechnic Hungary Kft.
6. ábra. Növényházak melegvizes fûtése/hûtése- vagy légfûtése/léghûtése
hõszivattyúval
Forrás: Mary H. Dickson and Mario Fanelli: What is Geothermal Energy?
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ
kitüntetõ címet kapott 2012-ben a
„Vaporline” márkanevû, megfor-
dítható, multifunkciós, gõzbefecs-
kendezéses körfolyamattal szerelt
geotermikus hõszivattyú család.
Az ünnepélyes díjátadásra szep-
tember 4-én kerül sor az Országház
Felsõházi Termében.
A kitüntetéshez szerkesztõségünk
is gratulál!
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